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Opinnäytetyössä tutkittiin rekuperatiivisen ja regeneratiivisen lämmöntal-
teenoton yhdistämistä uimahallin ilmastoinnissa. Tutkimuksessa etsittiin opti-
maalista lämpötilaeroa rekuperatiivisen lämmöntalteenoton lämmönsiirtopinto-
jen välille, jotta saatiin kuivattua poistoilmaa mahdollisimman paljon. Uimahallin 
ilmaa kuivattiin ulkoilmalla ja poistoilman kuivaamiseksi ei käytetty esimerkiksi 
lämpöpumppua. 
 
Optimaalista lämpötilaeroa etsittiin luomalla sovellus Excel-
taulukkolaskentaohjelmalla ja hyödyntämällä olemassa olevia tutkimuksia ai-
heesta. Työssä käytettiin myös Fläktwoods Acon -mitoitusohjelmaa. Tutkimuk-
sessa luotiin kolme erilaista säätömallia: –6 ⁰C, 0 ⁰C ja regeneratiivisen läm-
möntalteenoton hyötysuhde maksimoituna. Niiden vaikutusta tutkittiin kuivatuk-
seen, energiankulutukseen ja ilmavirtaan.  
 
Optimaaliseksi tuloilman lämpötilaksi löydettiin arvo 0 ⁰C, jossa kumpikaan 
lämmöntalteenotto ei jäädy ja joka on energiataloudellisesti kannattavin. Kui- 
vausta tapahtuu enemmän tuloilman lämpötilalla –6 ⁰C, mutta se on energiata-
loudellisesti tarkasteltuna huonompi vaihtoehto. Tutkimuksissa ilmeni, ettei ky-
seisellä järjestelmällä tapahdu kuivausta lämpimimpinä kesäpäivinä lainkaan.  
 
Kosteuden siirtymistä poistoilmasta tuloilmaan voidaan vähentää valitsemalla 
regeneratiiviseen lämmöntalteenottolaitteeseen hygroskooppisen roottorin sijas-
ta ei-hygroskooppinen. Hyvänä ominaisuutena todettiin, että laitekokoonpano 
on yksinkertainen verrattuna esimerkiksi lämpöpumpulla varustettuihin ilmas-





Regeneratiivinen lämmöntalteenotto, rekuperatiivinen lämmöntalteenotto, uima-
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DI Jani Moilanen Indifine Oy:stä pyysi selvittämään rekuperatiivisen ja re-
generatiivisen lämmöntalteenoton yhdistämisen hyödyntämismahdollisuudet ja 
rajoitukset uimahallin ilmastoinnissa. Ensisijaisena tavoitteena on laskea läm-
möntalteenottolaitteilla hyödyksi saatavat energiat, lisälämmitysenergian tarpeet 
ja kuivauksen vaikutus ilmavirtaan vuositasolla. 
 
Uimahallin poistoilma sisältää runsaasti kosteuteen sitoutunutta energiaa, joka 
pyritään saamaan talteen. Energian talteenotto vaatii tarpeeksi suuret lämpöti-
laerot poisto- ja tuloilman välille rekuperatiivisessa lämmöntalteenotossa, jotta 
saadaan energiaa sisältävä vesihöyry tiivistymään. Nykyisissä järjestelmissä 
vesihöyry saadaan tiivistymään lämpöpumppujärjestelmillä, jotka ovat monimut-
kaisia verrattuna tutkimuksen järjestelmään. 
 
Tutkinnan työkaluina käytetään Excel-taulukkolaskentaohjelmaa sekä Fläkt-
woods Acon -mitoitusohjelmaa. Eri säätötapoja vertaillaan ja tehdään päätelmät 
tutkimuksen kuivaus- ja lämmöntalteenottotavasta. Kyseinen lämmöntalteenot-




2 UIMAHALLIN SISÄILMASTO 
Uimahallin LVI-laitteiden toiminta ja sisäilmasto-olosuhteiden hallinta on erittäin 
tärkeää rakenteiden ja uimahallin käyttäjien kannalta. Ilmastoinnin tehtävänä on 
poistaa vedestä ja ihmisistä vapautuvia epäpuhtauksia sekä tuottaa riittävä 
määrä raitista ilmaa käyttäjille. Ilmastoinnin tehtävänä on myös lämmittää al-
lashuonetta ja sen rakenteita niin, ettei niiden pinnoille pääse tiivistymään kos-
teutta. (1, s.9.) 
 
Ilmanvaihto tulee mitoittaa niin, että ilmasto-olosuhteet ovat riittävän hyvät sekä 
uimareille, henkilökunnalle että uimahallin rakenteille. Erityisesti tulee huomioi-
da oleskeluvyöhykkeiden riittävä ilmanvaihto sekä altaan pintataso, jossa epä-
puhdas ilma nousee pääasiassa ylöspäin ja kerrostuu noin 2 metrin korkeudel-
le. (1, s. 9.) 
2.1 Allashuoneiden lämmitys 
Kylpylöiden ja uimahallien allastilat ovat yleensä ilmalämmitteisiä ja lisäksi käy-
tetään myös lattialämmitystä viihtyvyyden takaamiseksi. Allastilojen lämpötilat 
ovat yleensä 1,5…2,5 ⁰C allasveden lämpötilaa korkeampia. Erityistapauksissa 
viihtyvyyden ja haihtuvuuden vähentämiseksi lämpötila voi olla myös suurempi, 
noin 4 ⁰C allasveden lämpötilan yläpuolella. (2, s. 155.) Vähäisempi haihtumi-
nen pienentää ilmanvaihdon tarvetta ja siten säästää energiaa. Allastilan lämpö-
tila ei tule kuitenkaan normaalisti olla yli 31 ⁰C. Ilmavirrat on mitoitettava siten, 
että saadaan korvattua rakenteiden lämpöhäviöt ja päästään allastilan tavoite-
lämpötilaan. (3, s. 3.) 
2.2 Kosteus 
Haihtumisen vähentämiseksi pidetään myös suhteellinen kosteus mahdollisim-
man korkeana, noin 45…55 %:ssa. Suhteellinen kosteus ei kuitenkaan saa 
nousta kuin tilapäisesti yli 60 %, ettei tiivistymistä rakenteiden pinnalle tapahdu. 
Myös uimareiden ja henkilökunnan viihtyvyys huononee suhteellisen kosteuden 
ylittäessä 60 %. Kosteuden tiivistyminen tapahtuu yleensä huonoimman U-
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arvon omaavan rakenteen pinnalle. Näitä rakenteita ovat muun muassa ovet ja 
ikkunat. Tiivistyminen pyritään estämään puhaltamalla riittävä määrä lämmintä 
ilmaa kylmille pinnoille ja asentamalla esimerkiksi sähkölämmitteiset lasit (3, s. 
3). 
 
Ilman sisältämää kosteutta voidaan poistaa puhaltamalla riittävä määrä kuivaa 
ulkoilmaa ja kuivattamalla kierrätettyä sisäilmaa. Uimahallin toiminnan kannalta 
on välttämätöntä, että kosteutta voidaan hallita ulkoilman olosuhteista huolimat-
ta. Kesällä ulkoilman suhteellinen kosteus voi nousta suureksi, jolloin myös ui-
mahallissa suhteellinen kosteus nousee jonkin verran sallitun rajan yli. Tämä ei 
ole kuitenkaan vaarallista, koska rakenteet ovat kesällä lämpimät eikä tiivisty-
mistä tapahdu niin helposti. (1, s. 10.) 
2.3 Sisäilman laatu 
Uimahallin vähimmäisulkoilmavirran määrittää Suomen rakentamismääräysko-
koelman osa D2. Allastilan ilmanvaihdon perustana on kosteuden hallinta sekä 
ihmisistä ja altaasta vapautuvien epäpuhtauksien poisto. Kosteuden hallinnan 
edellyttämät ilmavirrat muodostuvat yleensä huomattavasti suuremmaksi kuin 
RakMK:n osa D2 vähimmäisvaatimukset. (3, s. 3.) 
 
Talvella kosteudenpoiston edellyttämää ilmavirtaa voidaan pienentää, jolloin 
täytyy varmistaa, että RakMK:n osan D2 määräämä vähimmäisulkoilmavirta 
toteutuu. Allasveden laatu on suoraan yhteydessä ilmanlaatuun siitä vapautuvi-
en epäpuhtauksien takia. Tämän vuoksi allasveden laadusta huolehtiminen on 
myös tärkeää. (3, s. 3.) 
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3 UIMAHALLIN ILMASTOINNIN LÄMMÖNTALTEENOTTO 
Uimahallin suuren ilmanvaihtotarpeen vuoksi varustetaan ilmastointilaitteistot 
lämmöntalteenotolla. RakMK:n osa D2 edellyttää, että poistoilmasta on otettava 
lämpöä talteen lämpömäärä, joka vastaa vähintään 45 % ilmanvaihdon lämmi-
tyksen tarvitsemasta lämpömäärästä. (4, s. 23.)  
3.1 Lämmöntalteenottoratkaisun valinta 
Lämmöntalteenotto voidaan järjestää usealla eri tavalla. Pelkän lämmöntal-
teenoton lämpötilahyötysuhteen perusteella on vaikea verrata eri ratkaisuja, ja 
siksi pitääkin tehdä tarkemmat kannattavuuslaskelmat. (3, s. 10.) Lämmöntal-
teenoton valinnassa ja mitoituksessa tulee ottaa huomioon poistoilman suuresta 
kosteudesta aiheutuva kennon jäätymisvaara. Tarvittaessa käytetään esilämmi-
tystä ennen lämmöntalteenottolaitetta. (3, s. 31.) 
3.2 Regeneratiivinen lämmöntalteenotto 
Tutkimuksen ilmastointikoneessa ensimmäisenä ulkoa katsoen on Fläktwoodsin 
pyöriväkennoinen regeneratiivinen ja hygroskooppinen (kosteutta siirtävä) läm-
möntalteenottolaite Regoterm. Tällainen lämmöntalteenotto varaa puoli kierros-
ta kennoon lämpöä poistoilmasta ja luovuttaa varatun lämmön kylmään tuloil-
maan toisella puolikkaalla (5). Regeneratiivinen lämmöntalteenotto myös siirtää 
osan kosteudesta tuloilmaan (5). Hygroskooppinen lämmöntalteenottolaite siir-
tää enemmän kosteutta takaisin poistoilmasta tuloilmaan kuin ei-
hygroskooppinen lämmöntalteenotto. Fläktwoodsilta kuitenkin puuttuivat tiedot 
ei-hygroskooppisen lämmöntalteenoton kosteudensiirrosta, joten sitä ei otettu 
tutkimukseen mukaan. 
 
Epäpuhtauksien siirtyminen tuloilmaan pyritään estämään puhtaaksipuhallus-
sektorilla. Regeneratiivisella lämmöntalteenotolla päästään noin 70–80 %:n 
hyötysuhteeseen. Jäätymisen esto toteutetaan hyötysuhteen säädöllä eli ken-
non pyörimisnopeutta säätämällä. Regeneratiivisen lämmöntalteeoton rakenne 





KUVA 1. Regeneratiivinen lämmönsiirrin (6) 
3.3 Rekuperatiivinen lämmöntalteenotto 
Toisena lämmöntalteenottolaitteena tutkimuksen ilmastointikoneessa on Fläkt-
woodsin ristivirtaustyyppinen rekuperatiivinen Recuterm-lämmöntalteen- 
ottokenno. Kennossa tapahtuu tarpeeksi suurella lämpötilaerolla kondensaatio-
ta poistoilmassa. Jos kennossa tapahtuu vesihöyryn tiivistymistä, kuivuu pois-
toilma. Tällöin lämpötilan nousu tuloilmassa on suurempaa kuin lämpötilan las-
ku poistoilmassa, vaikka ilmavirrat olisivatkin yhtäsuuret (liite 1). Kennon teho ja 
hyötysuhde saadaan korkeaksi suurilla lämmönsiirtopinnoilla (7, s. 15).  Reku-
peratiivisen lämmöntalteeoton hyötysuhde on noin 50–60 % (8). Kennon raken-
ne näkyy kuvassa 2. 
 
 
KUVA 2. Rekuperatiivinen lämmönsiirrin (8) 
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4 TUTKIMUKSEN KOHTEENA OLEVA LAITERATKAISU  
4.1 Toimintaperiaate 
Etulämmityspatteri lämmittää ulkoilman asetettuun arvoon, jottei regeneratiivi-
nen lämmöntalteenotto huurtuisi. Regeneratiivinen ja rekuperatiivinen lämmön-
talteenotto on yhdistetty siten, että rekuperatiivista lämmöntalteenottoa käyte-
tään ilman kuivaamiseen kondensoinnin kautta optimoimalla tulo- ja poistoilman 
välinen lämpötilaero.  
 
Lämpötilan säätö tapahtuu regeneratiivisen lämmöntalteenoton hyötysuhdetta 
säätämällä. Rekuperatiivisen lämmöntalteenoton hyötysuhdetta säädetään ohi-
tuspelleillä. Ilma lämmitetään haluttuun asetusarvoon rekuperatiivisen lämmön-
talteenoton jälkeen jälkilämmityspatterilla.  
4.2 Laitekokoonpano 
Ilmastointi- ja kuivausprosessia kuvattiin yksinkertaistetulla laitekokoonpanolla, 
johon sisällytettiin vain tutkimuksen kannalta olennaiset laitteet. Toimintakaavio 
on esitetty kuvassa 3. Ilman tilat on numeroitu kuvaan 3 sekä selvennetty seu-
raavasti: 
1. tuloilman tila etulämmityspatterin (ELP) jälkeen 
2. tuloilman tila regeneratiivisen lämmöntalteenoton jälkeen 
3. tuloilman tila rekuperatiivisen lämmöntalteenoton jälkeen  
4. tuloilman tila jälkilämmityspatterin (JLP) jälkeen 
5. uimahallin poistoilman tila 
6. kuivatun poistoilman tila rekuperatiivisen lämmöntalteenoton jälkeen 




KUVA 3. Tutkimuksen ilmastointikoneen toimintakaavio 
4.3 Tutkimusmenetelmät 
Tutkimuksessa käytettiin Fläktwoods Acon -mitoitusohjelmaa, Microsoft Excel  
-taulukkolaskentaohjelmaa sekä käsin laskentaa. Acon-mitoitusohjelmaan pys-
tyi syöttämään lähtöarvot lämmöntalteenotoille, ja ohjelma laski ilman tilan 
lämmöntalteenoton jälkeen. Ohjelmasta saatiin ilman suhteellinen kosteus, kos-
teussisältö, ominaisentalpiat ja lämpötilat. Saadut arvot syötettiin Excel-
taulukkolaskentaan, jossa saatiin muodostettua taulukoita ja kaavioita.  
4.4 Lähtöarvot 
Lähtöarvoina energialaskennassa ja kuivaamisen tutkinnassa käytettiin uima-
hallista tulevan poistoilman lämpötilaa +30 ⁰C ja suhteellista kosteutta 54 %. 
Raitisilman lämpötilalle ennen pyörivää lämmöntalteenottoa valittiin lämpötila  
–15 ⁰C, olettaen ettei pyörivä lämmöntalteenotto jäädy tällöin. Tuloilman lämpö-
tilaksi asetettiin +25 ⁰C ja ilmavirta laskettiin kuivaustarpeen mukaan eri ulko-
lämpötiloille.  
 
Lämmöntalteenottolaitteiden hyötysuhteet saatiin Fläktwoods Oy:n tuotekuva-
uksista. Ulkoilman kosteussisältö Oulussa saatiin käyttämällä keskimääräistä 
suhteellista kosteutta 79 % (9). Raitisilman lämpötilat ja pysyvyydet saatiin 
Suomen RakMK:n osasta D5. Tutkimuksessa käytettiin säävyöhykettä Jyväsky-









5 LASKELMAT  
5.1 Puhallinenergia 
Puhaltimien sähkönkulutus lasketaan suunnitellun ominaissähkötehon, ilmavir-
ran ja käyntiajan tulon perusteella kaavalla 1 (10, s. 36). Käyntiaika on oletettu 
24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä. 
 
 KAAVA 1 
 
Wilmanvaihto = ilmanvaihtokoneen sähköenergian kulutus, kWh 
∑PSFP = ilmanvaihtokoneen ominaissähköteho, kW/(m
3/s) 
qv = ilmanvaihtokoneen ilmavirta, m
3/s 
∆t = ilmanvaihtokoneen käyttöaika laskentajaksolla, h 
5.2 Talteensaatu energia 
Poistoilmasta talteensaatu energia lasketaan molemmille lämmöntalteenottolait-
teille erikseen. Laskenta on esitetty regeneratiiviselle lämmöntalteenotolle kaa-
vassa 2 ja rekuperatiiviselle lämmöntalteenotolle kaavassa 3 (11, s. 22). Tulo- 
ja poistoilman numeroinnissa on viitattu kuvaan 3. 
 
    KAAVA 2 
 
Qreg.LTO = regeneratiivisella lämmöntalteenotolla poistoilmasta talteenotettu läm-
pöenergia, kWh 
cp = ilman ominaislämpökapasiteetti, 1kJ/kgK 
 = ilman tiheys, kg/m3 
qreg. LTO= lämmöntalteenoton läpikulkeva ilmavirta, m
3/s 
t2= tuloilman lämpötila LTO:n jälkeen, ˚C 
t1= ulkoilman lämpötila, ˚C 
∆ = aikajakso vuodesta jolloin lämpötilaero (t2 – t1) esiintyy, h  
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 KAAVA 3 
Qrek.LTO = rekuperatiivisella lämmöntalteenotolla poistoilmasta talteenotettu läm-
pöenergia, kWh 
cp = ilman ominaislämpökapasiteetti, 1kJ/kgK 
 = ilman tiheys, kg/m3 
qrek. LTO= lämmöntalteenoton läpikulkeva ilmavirta, m
3/s 
t3= tuloilman lämpötila LTO:n jälkeen, ˚C 
t2= ulkoilman lämpötila, ˚C 
∆ = aikajakso vuodesta jolloin lämpötilaero (t3 – t2) esiintyy, h  
5.3 Etu- ja jälkilämmityspattereiden kuluttama energia 
Etu- ja jälkilämmityspattereiden kuluttama energia vuositasolla saadaan lasket-
tua kaavojen 4 ja 5 mukaan (10, s. 54). Ilman tilan numeroinnissa on viitattu 
kuvaan 3. 
 
 KAAVA 4 
 
 KAAVA 5 
 
QELP =  etulämmityspatterin kuluttama energia vuositasolla, kWh 
QJLP =  jälkilämmityspatterin kuluttama energia vuositasolla, kWh 
cp = ilman ominaislämpökapasiteetti, 1kJ/kgK 
 = ilman tiheys, kg/m3 
qvtulo= lämmityspatterin läpikulkeva ilmavirta, m
3/s 
t1= tuloilman lämpötila, johon etulämmityspatteri lämmittää, ˚C 
tu= ulkoilman lämpötila, ˚C 
t4= tuloilman lämpötila, johon jälkilämmityspatteri lämmittää, ˚C 
t3= tuloilman lämpötila, johon rekuperatiivinen LTO lämmittää, ˚C 




5.4 Poistoilman vuosihyötysuhde 
Rakennuksen ilmanvaihdon lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde saadaan las-
kemalla talteenotetun lämpöenergian suhde energian tarpeeseen. Kaavassa 6 
(11, s. 7) on esitetty poistoilman vuosihyötysuhteen laskenta. 
 
                   KAAVA 6 
 
= poistoilman vuosihyötysuhde 
lämmöntalteenotoilla talteensaatu energia 
ilmanvaihdon lämmitystarve ilman LTO-laitteita 
 
Laskelmat on esitetty liitteissä 6, 7 ja 8. Laskelmiin on numeroitu tulo- ja pois-




Optimaalista lämpötilaeroa etsiessä tavoitteena oli löytää lämpötilat, jolloin 
kumpikaan lämmöntalteenottolaite ei mene huurteeseen, mutta kuivausta reku-
peratiivisessa lämmöntalteenotossa tapahtuu maksimaalisesti. Työkaluina käy-
tettiin Fläktwoods Acon -mitoitusohjelmaa, Mollier-käyrää, lämmöntalteenottojen 
teknisiä asiakirjoja sekä asiantuntijoiden haastatteluja.  
 
Optimilämpötilaa etsiessä mallinnettiin kolme erilaista säätötapaa ja ne nimettiin 
seuraavasti: 
 
- säätö 1: –6 ⁰C  
- säätö 2: 0 ⁰C  
- säätö 3: regeneratiivisen lämmöntalteenoton hyötysuhde maksimoitu. 
 
Jokaiselle säädölle laskettiin vaikutus energiankulutukseen, kuivaustehoon ja 
ilmavirtaan. 
 
6.1 Säätö 1: –6 ˚C 
Regeneratiivinen lämmöntalteenottolaite on herkkä jäätymään uimahallin koste-
an poistoilman vuoksi, joten etulämmityspatteri lämmittää ulkoilman –15 
⁰C:seen, jolloin oletetaan, ettei regeneratiivinen lämmöntalteenotto huurru. Re-
kuperatiivisessa lämmöntalteenotossa huurteensulatus on tarpeen aina, kun 
ulkolämpötila laskee alle –7…–5 ˚C (12). Tämän vuoksi pyrittiin valitsemaan se 
lämpötila, milloin lämmöntalteenotto ei vielä huurru. Lämpötilaksi rekuperatiivi-
selle lämmöntalteenotolle valittiin –6 ˚C. Rekuperatiiviselle lämmöntalteenotolle 
tulevan ilman lämpötila vaikuttaa kuivaustehoon suoraan. Mitä lämpimämpi tu-
leva ilma, sitä vähemmän tapahtuu kuivausta (kuva 5). Lämpötilaero on tällöin 




KUVA 5. Ilman kuivaaminen 
 
Säätö 1:ssä pidettiin rekuperatiiviselle lämmöntalteenotolle tulevan ilman läm-
pötila –6 ˚C:ssa, kunnes ulkoilman lämpötila nousee yli tämän arvon. Lämpöti-
lan säätö tapahtuu regeneratiivisen lämmöntalteenoton hyötysuhdetta säätä-
mällä. Kun lämpötila nousee yli –6 ˚C:n, pysähtyy regeneratiivinen lämmöntal-
teenotto kokonaan.  
 
Rekuperatiivinen lämmöntalteenotto lämmittää ilmaa täydellä hyötysuhteella 
ulkoilman lämpötilaan +18 ˚C saakka, jolloin haluttu uimahallin asetusarvo +25 
˚C saavutetaan. Kun ulkoilman lämpötila nousee yli +18 ˚C:n, säädetään reku-
peratiivisen lämmöntalteenoton hyötysuhdetta ohituspeltejä käyttämällä.  
 
Regeneratiivinen lämmöntalteenottolaite pyörii alhaisella hyötysuhteella välillä  
–30 ˚C...–6 ˚C ja siirtää kosteutta takaisin tuloilmaan. Kuivaaminen rekuperatii-
visessa lämmöntalteenotossa on vakio välillä –30 ˚C...–6 ˚C. Kuivaaminen vä-
henee välillä –6 ˚C...+19 ˚C, minkä jälkeen kuivaamista ei enää tapahdu ollen-
kaan rekuperatiivisessa lämmöntalteenotossa. Säädön 1 vaikutus kuivaamiseen 





KUVA 6. Kosteusprosessi säädöllä 1 
6.2 Säätö 2: 0 ⁰C 
Rekuperatiivisen lämmöntalteenoton jäätymisvaara on suuri poistoilman suuren 
kosteussisällön vuoksi. Optimilämpötilan etsintään otettiin myös vaihtoehto, jol-
loin rekuperatiivinen lämmöntalteenotto pysyy varmasti sulana. Rekuperatiivi-
selle tulevan ilman lämpötilaksi valittiin 0 ⁰C.  
 
Säätö 2:ssa regeneratiivisella ja rekuperatiivisella lämmöntalteenotoilla sääde-
tään lämpötilaa kuten säätö 1:kin, vain rekuperatiiviselle tulevan ilman lämpötila 
muuttui –6 ˚C:sta 0 ˚C:seen. Myös säädössä 2 etulämmityspatteri lämmittää 
regeneratiiviselle lämmöntalteenotolle tulevan ulkoilman –15 ⁰C:seen. Re-
generatiivinen lämmöntalteenottolaite pyörii alhaisella hyötysuhteella välillä –30 
˚C...0 ˚C ja siirtää kosteutta takaisin tuloilmaan. Kuivaaminen rekuperatiivisessa 
lämmöntalteenotossa on vakio välillä – 30 ˚C...0 ˚C. Kuivaaminen vähenee välil-
lä 0 ˚C... + 19 ˚C, jonka jälkeen kuivaamista ei enää tapahdu ollenkaan rekupe-
ratiivisessa lämmöntalteenotossa (kuva 7).  
 
Laskelmien lähtöarvoilla ulkoilman kosteussisältö nousee uimahallin arvoihin 




KUVA 7. Kosteusprosessi säädöllä 2 
6.3 Säätö 3: regeneratiivisen lämmöntalteenoton maksimoitu hyö-
tysuhde 
Regeneratiivisen lämmöntalteenoton hyötysuhde pyrittiin maksimoimaan sää-
dössä 3. Tällä saatiin kuvattua hyötysuhteen vaikutusta kosteusprosessiin ja 
tutkittua poistoilmasta takaisin tuloilmaan siirtyvän kosteuden osuutta (kuva 8).  
 
Etulämmityspatterilla lämmitettiin ulkoilma niin lämpimäksi (–9 ˚C), ettei re-
generatiivinen lämmöntalteenottolaite mennyt jäähän ja pystyi toimimaan täy-
dellä hyötysuhteella. Mikäli regeneratiivinen lämmöntalteenotto pyöri täydellä 
hyötysuhteella, siirtyi kosteutta moninkertaisesti säätöihin 1 ja 2 verrattuna. Kui-
vausta tapahtui vain vähän rekuperatiivisessa lämmöntalteenotossa, koska sille 
tulevan ilman lämpötila oli niin suuri, eikä tarvittavaa lämpötilaeroa tullut läm-
mönsiirtopintojen välille. 
 
Hyötysuhteen merkitys poistoilmasta tuloilmaan siirtyvään kosteuteen regenera-
tiivisessa hygroskooppisessa lämmöntalteenotossa on suuri. Mitä suurempi on 





KUVA 8. Kosteusprosessi säädöllä 3 
 
6.4 Säädön vaikutus ilmavirtaan 
Eri säätötapojen vaikutus ilmavirtaan saatiin mallintamalla uima-allas, jonka pin-
ta-ala on 500 m2. Allastilalle laskettiin ilmanvaihtoon perustuvan kosteudenpois-
ton vaatima ilmavirta kaavoilla 7 ja 8 (3, s. 4–5). Ilmanvaihtoon perustuvan al-
lastilan kosteudenhallinta toteutetaan siten, että ulkoilmavirran määrää säädel-
lään kosteudenpoistotarpeen mukaan. Kosteuden haihdunnan laskelmat on 
esitetty liitteessä 3. 
 
  KAAVA 7 
 
= ilmavirta, kg/s 
= poistoilman vesisisältö (=allastilan keskimääräinen vesisisältö), kg/kg k.i 
= tuloilman vesisisältö, kg/kg k.i 
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= sisältää altaiden, lattiapintojen, laitteiden ja ihmisten aiheuttaman haih-
dunnan, kg/s  
 
  KAAVA 8 
 
A= altaan pinta-ala m2 
kokemusperäinen haihtumiskerroin 1,5m syvälle altaalle kg/m2s 
xv= kylläisen ilman vesisisältö allasveden lämpötilassa kg/kg 
xi =  allastilan ilman keskimääräinen vesisisältö kg/kg 
 
Kuvasta 9 näkyy ilmavirtojen erot erit säädöillä. Ilmavirta on noin 15 % suurempi 
säädöllä 2 kuin säädöllä 1 ulkoilman lämpötiloilla  –30…0 ⁰C. Sen jälkeen kor-
keammilla ulkolämpötiloilla eroa ei ole. Säätötavassa 3 regeneratiivinen läm-
möntalteenotto pyörii suurella hyötysuhteella ja siirtää paljon kosteutta takaisin 
poistoilmasta tuloilmaan. Tämä vaikuttaa suoraan uimahallin ilmavirran suuruu-
teen ja säädön 3 ilmavirta on lähes kolme kertaa suurempi kuin esimerkiksi 
säädöllä 2.  
 
Erot ilmavirtojen suuruuksissa tulevat eroista regeneratiivisen lämmöntal-
teenoton takaisin siirtämästä kosteudesta eri säätöjen välillä. Regeneratiivisen 
lämmöntalteenoton hyötysuhteen säätäminen muuttaa myös kosteushyötysuh-









Ilmavirran vaikutus lämmitys- ja puhallinenergiaan sekä talteenotettuun energi-
aan on otettu aina ulkolämpötilaan 15 ˚C asti, jotta saataisiin todenmukaisem-
man arvot. Ulkolämpötilan kohotessa yli 15 ˚C käytetään ilmavirran arvoa 8,4 
m3/s kaikissa säätötavoissa. 
7.1 Säätö 1: –6 ˚C 
Säädössä regeneratiivinen lämmöntalteenotto pysähtyy kokonaan  –6 ⁰C:n jäl-
keen ja se vähentää regeneratiivisella talteenotetun energian määrää. Koska 
säädössä 1 regeneratiivinen lämmöntalteenotto siirtää vähemmän kosteutta 
takaisin tuloilmaan, on säädössä 1 noin 0,5 m3/s pienempi ilmavirta kuin sää-
dössä 2 ulkoilman lämpötiloilla –30 ⁰C…0 ⁰C. Säätötavassa on alhaisin puhal-
linenergian kulutus, koska haluttu ilmanvaihtoon perustuva kuivaus uimahalliin 
toteutuu pienimmällä ilmavirralla (kuva 9). 
 
Säädössä 1 rekuperatiivisessa lämmöntalteenotossa tapahtuu kuivausta eniten 
ja siten myös energiaa saadaan eniten rekuperatiivisella lämmöntalteenotolla 
talteen. Poistoilman vuosihyötysuhde (80,5 %) on heikompi kuin säädöillä 2 ja 
3. Energiat näkyvät kuvassa 10. 
 
KUVA 10. Säädön 1 vaikutus energioihin 
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7.2 Säätö 2: 0 ˚C 
Säädössä 2 ostettavan energian määrä on pienin verrattuna tutkimuksen muihin 
säätötapoihin. Myös poistoilman suurempi vuosihyötysuhde 82,4 % puoltaa 
säätötapaa 2 optimaalisemmaksi valinnaksi, vaikka säätötavassa 1 kuivausta 
tapahtuukin enemmän. Energiamäärät ovat hyvin lähellä toisiaan säädöissä 1 ja 
2.  
 
Suurin ero säädön 2 hyväksi tulee regeneratiivisen lämmöntalteenoton tuloil-
maan siirtämässä energiamäärässä sekä jälkilämmityspatterin vähemmän ku-
luttamassa energiassa (kuva 11). Jälkilämmityspatterin kuluttamaa energiaa 
voitaisiin vähentää käyttämällä ilmastointikoneessa sekoitusosaa, jolloin pois-




KUVA 11. Säädön 2 vaikutus energioihin 
 26 
 
7.3 Säätö 3: regeneratiivisen lämmöntalteenoton maksimoitu hyö-
tysuhde 
Säädössä 3 ostettavan energian osuus on säätötavoista suurin. Kosteutta siir-
tyy paljon poistoilmasta tuloilmaan ja tämän vuoksi kuivatuksen vaatima ilmavir-
ta ja puhallinenergian määrä on suuri. Säädöllä 3 suurempi talteensaadun 
energian määrä johtuu suuremmasta kuivatuksen vaatimasta ilmavirrasta. Suu-
ret ilmavirrat vaativat suurempien konekokojen lisäksi myös suuremmat tilat, 
minkä vuoksi säätötapa 3 ei ole järkevä.  
 
Ulkolämpötiloilla –30 ˚C…–9 ˚C ilmavirta on suurimmillaan noin 12 m3/s, kun 
samaan aikaan säädöillä 1 ja 2 ilmavirta on noin 4 m3/s (kuva 9). Poistoilman 
hyvä hyötysuhde 88,9 % ei ota huomioon kosteuden siirtymistä takaisin tuloil-
maan ja siitä johtuvaa ilmavirtojen kasvua. Energiat näkyvät kuvassa 12. 
 
 




8 PÄÄTELMÄT KUIVAUSMENETELMÄSTÄ 
Tässä tutkimuksessa ei vertailtu laajemmin tutkimuksen järjestelmää ja nykyisiä 
järjestelmiä, vaan keskityttiin enemmän tutkimuksen järjestelmän toimintaan ja 
tekemään päätelmiä sen kehittämiseksi. Tutkimuksen perusteella havaitut kehi-
tysehdotukset ja rajoitukset laitekokoonpanolle on lueteltu seuraavissa kappa-
leissa.  
8.1 Kehittäminen 
Kuivausta voidaan parantaa valitsemalla rekuperatiivinen lämmöntalteenottolai-
te mahdollisimman suurilla lämmönsiirtopinnoilla.  
 
Mikäli laitekokoonpanoon lisättäisiin sekoitusosa, poistoilmasta voitaisiin allasti-
lan kosteuden salliessa palauttaa osa kierrätysilmana tuloilmaan. Tällöin jälki-
lämmityspatterin kuluttama energia vähenisi kylmimmillä ulkoilman lämpötiloilla.  
 
Kosteudensiirtymistä poistoilmasta takaisin tuloilmaan voidaan vähentää valit-
semalla ei-hygroskooppinen regeneratiivinen lämmöntalteenottolaite.  
 
Rekuperatiivinen lämmöntalteenottolaite tulee varustaa hyvällä lohkosulatuksel-
la, jotta alhainen tuloilman lämpötila ei jäädytä kennoa umpeen.  
8.2 Rajoitukset 
Tutkimuksen rekuperatiivisella lämmöntalteenotolla kondensaatiota ei tapahdu 
ulkoilman lämpötilan +19 ⁰C:n jälkeen. Tämän vuoksi kesän kuumimpina päivi-
nä uimahallin kosteudenhallinta voi olla hankalaa ja ilmavirrat kasvaa suuriksi. 
Nykyään yleisesti käytettävillä lämpöpumppujärjestelmillä voidaan kuivata pois-
toilmaa myös kesän suurimpina kosteuskuormapäivinä. Joillakin uimahalleissa 
käytettävillä ilmastointikoneilla voidaan kuivata myös ulkoilmaa.  
 
Regeneratiivinen lämmöntalteenotto on herkkä jäätymään kosteuden tiivistyes-
sä lämmönsiirtopinnoille. Ulkoilmaa täytyy esilämmittää mikä huonontaa hyö-
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tysuhdetta. Regeneratiivinen lämmöntalteenotto myös siirtää kosteutta poistoil-
masta tuloilmaan, mikä on otettava huomioon ilmavirtaa lisäävänä tekijänä il-
mastointikoneen mitoituksessa. (3, s. 34.) Tutkimuksessa oletettiin että re-
generatiivinen lämmöntalteenotto pysyy sulana kun raitisilman lämpötila on –15 
˚C ja jäteilman lämpötila pysyy nollan yläpuolella. 
 
Rekuperatiivinen lämmöntalteenotto on myös herkkä huurtumaan ja prosessia 
tutkittiin –6 ˚C:n raitisilman lämpötilalla, jolloin valmistajan mukaan huurtu-
misenestoautomatiikka ei ole vielä toiminnassa. Kun erityisen kostea poistoilma 
kuivuu, kondensoituu ilmasta paljon vettä, joka jäätyessään tukkii lämmönsiirti-
men. Tämän vuoksi prosessia tutkittiin myös raitisilman lämpötilalla 0 ˚C, jolloin 
lämmönsiirrin pysyy varmemmin sulana.  
 
Ilman laboratorio testejä on vaikea määrittää tarkkoja lämpötiloja, milloin kumpi-
kaan lämmöntalteenotto ei varmasti jäädy eikä joudu käyttämään huurteensula-
tusta. Tutkimuksessa käytetyt lämpötilat ovat kuitenkin suuntaa antavia ja niiden 




Työn tavoitteena oli yhdistää regeneratiivinen ja rekuperatiivinen lämmöntal-
teenotto siten, että rekuperatiivista lämmöntalteenottoa käytetään ilman kui-
vaamiseen kondensoinnin kautta optimoimalla tulo- ja poistoilman välinen läm-
pötilaero. Optimaalinen lämpötilaero löydettiin tekemällä Excel-
taulukkolaskentaohjelmaan sovellus ja hyödyntämällä olemassa olevia tutki-
muksia. Järjestelmän kuivausteho saatiin mallinnettua Excel-
taulukkolaskentaohjelmaan käyttämällä apuna Fläktwoods Acon  
-mitoitusohjelmaa. Kuivaaminen mallinnettiin taulukoihin, joista näkyy järjestel-
mällä tapahtuva kuivaus vuositasolla.  
 
Tutkimuksessa selvisi, että regeneratiivinen lämmöntalteenotto siirtää paljon 
kosteutta takaisin tuloilmaan, jos pyörimisnopeus on suuri. Uimahallissa kos-
teuden siirtyminen takaisin tuloilmaan merkitsee ilmavirran lisäämistä ja siten 
energiakulujen kasvua. Kosteudensiirto hygroskooppisella kennolla on suurem-
paa kuin ei-hygroskooppisella kennolla. Tutkimuksen laitekokoonpanon ongel-
mia ovat muun muassa lämmönsiirtimien jäätyminen alhaisissa lämpötiloissa 
poistoilman suuren kosteussisällön vuoksi sekä korkeissa ulkolämpötiloissa al-
haiseksi jäävä kuivausteho. 
 
Optimaaliseksi tuloilman lämpötilaksi rekuperatiiviselle lämmöntalteenotolle löy-
dettiin arvo 0 ⁰C tutkimuksen laitekokoonpanolla. Ostettavan energian määrät 
olivat kuitenkin lähellä toisiaan säädöissä 1 ja 2. Laitekokoonpano soveltuisi 
uimahallien ilman kuivaamiseen tietyin kehitysehdoin. Regeneratiivinen läm-
möntalteenottolaite ei saisi siirtää kosteutta takaisin tuloilmaan ja kuumimmille 
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 [Kirjoita teksti] 
 
 







      
       
       
 
Veden haihdunta(LVI 06-10451 s.5) 
   Esimerkkiallas  
      Pinta-ala  A 500 m2 
   Ilman vesisisältö xi 0,0144 kg/kg 
   Kylläinen ilma xv 0,024 kg/kg 
   Kokemusp. Haihtumiskerroin Bx 0,0087 kg/m
2s 
   Allasveden lämpötila 
 
28 °C 
   Allastilan lämpötila 
 
30 °C 
   Allastilan suhteellinen kosteus 
 
54 % 
   
       Veden haihdunta qvm=A * Bx * (xv-xi) kg/s = 0,042 kg/s 
 
       
       
       
 
Allastilan ilmanvaihtoon perustuvan kosteudenpoiston ilmavirta(LVI 06 10451 s.5) 
       Haihtuvan veden massavirta qvm 0,042 kg/s 
   Poistoilman vesisisältö xp 0,0144 kg/kg 
   Tuloilman vesisisältö xt riippuu ulkolämpötilasta 
    
       Ilmavirta qmi=qvm : (xp-xt) kg/s laskettu erikseen eri ulkolämpötiloille 
       
 [Kirjoita teksti] 
 





 [Kirjoita teksti] 
 
ILMASTOINTIKONEEN TOIMINTAKAAVIO                    LIITE 5 
 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SÄÄDÖN 1 EXCEL-LASKELMAT                  LIITE 6/1 
 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































 [Kirjoita teksti] 
 
SÄÄDÖN 1 EXCEL-LASKELMAT                  LIITE 6/3 
 
           
 
Etulämmityspatterin kuluttama energia 15 MWh 
    
 
Pyörivän LTO:n tuloilmaan siirtämä energia 40 MWh 
    
 
Levy LTO:n tuloilmaan siirtämä energia 824 MWh 
    
 
Jälkilämmityspatterin kuluttama energia 197 MWh 















    
           
           
 
Energian kulutus ilman lämmöntalteenottoja 1076 MWh 
    
           
 
Poistoilman vuosi-
hyötysuhde 80,3 % 
      
           
 
 
          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SÄÄDÖN 2 EXCEL-LASKELMAT                  LIITE 7/1 
 
 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































SÄÄDÖN 2 EXCEL-LASKELMAT                 LIITE 7/2 
 
 [Kirjoita teksti] 
 
SÄÄDÖN 2 EXCEL-LASKELMAT                 LIITE 7/3 
        Etulämmityspatterin kuluttama energia 17 MWh 
  Pyörivän LTO:n tuloilmaan siirtämä energia 112 MWh 
  Levy LTO:n tuloilmaan siirtämä energia 801 MWh 
  Jälkilämmityspatterin kuluttama energia 187 MWh 
  Puhallinenergia * 
  
96 MWh 
  Talteensaatu energia 
 
914 MWh 




        
        Energian kulutus ilman lämmöntalteenottoja 1117 MWh 
  
        Poistoilman vuosi-
hyötysuhde 81,8 % 
     
 
 
       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
         
 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SÄÄDÖN 3 EXCEL-LASKELMAT            LIITE 8/1 
 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 [Kirjoita teksti] 
 
SÄÄDÖN 3 EXCEL-LASKELMAT                LIITE 8/3 
 
        Etulämmityspatterin kuluttama energia 
  
117 MWh 
  Pyörivän LTO:n tuloilmaan siirtämä energia 
 
1043 MWh 
  Levy LTO:n tuloilmaan siirtämä energia 
  
744 MWh 
  Jälkilämmityspatterin kuluttama energia 
 
105 MWh 
  Puhallinenergia * 
   
143 MWh 
  Talteensaatu energia 
   
1787 MWh 
  Ostettava energia 
   
366 MWh 
  
        




        Poistoilman vuosihyötysuhde 88,9 % 
    
        
        
        
 
       
        
        
        
        
 
 
       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
         
